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Analysen pabérjad:

Provuppgifter

Journalnr: V 3983
Provtagningsdatum: 2014-11-03
Klockan:

Temp: 5,0°C
Provtagningsplats: Vesselstigen 17 O Gdransson
Provet inkom: 2014-11-03
Klockan: 13.30

Temp: 6,0°C
Provmarkt: Pumpstation 1
Provtagare: Lars-Erik H

141103 15.35

Mikrobiologiska undersékningsresultat *

QOdlingsbhara mikroorganismer / ml 22°C
Langsamvaxande bakterier / ml

Coliforma bakterier / 100 ml 35°C membran
E-coli / 100 ml membran

Presumtiva Clostridium perfringens / 100 ml
Intestinala enterokocker / 100 ml
Mikrosvampar / 100 ml

vietod Resultat
SS EN ISO 6222 10
550281711 180
SS 02 8167/2 <1
5SS 02 8167/2 <1

ISO/CD 6461-2, mod
ISO 7899-2, utg 1
SS 02 81921

Mikrobiologiskt utlatande: Tjinligt som dricksvatten

Bedomt enligt livsmedelsverkets féreskrifter om dricksvatten ( SLV FS 2001:30 )
Métosakerhet finns berdknad med konfidensintervall k=2. Kan lamnas ut vid begaran

* Tecknet < betyder att halten understiger angivet varde

Utskriftsdatum 2014-11-14

-

e
. —.-

Gerhard Nilsson / Analysansvarig

Kopia tillsant:

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godként annat.
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Vesslans samfallighet Mikrobiologisk

Lars-Erik Hallberg
Borasvagen 10
85734 Sundsvall

Provuppgifter

Journalnr: V 3984
Provtagningsdatum: 2014-11-03
Klockan:

Temp: 6,0°C
Provtagningsplats: Lammelstigen 10
Provet inkom: 2014-11-03
Klockan: 13.30

Temp: 6,0°C
Provmarkt: Pumpstation 2
Provtagare: Lars-Erik H
Analysen pabérjad: 141103 15.40

Mikrobiologiska undersdkningsresultat *

ivietod Resultat
Odlingsbara mikroorganismer / ml 22°C SS EN ISO 6222 <1
Langsamvaxande bakterier / ml SS 0281711 5
Coliforma bakterier / 100 ml 35°C membran 5SS 02 8167/2 <1
E-coli/ 100 ml membran SS 02 8167/2 <1
Presumtiva Clostridium perfringens / 100 ml ISO/CD 6461-2, mod
Intestinala enterokocker / 100 ml ISO 7899-2, utg 1
Mikrosvampar / 100 ml SS 02 81 921

Mikrobiologiskt utidtande: Tjanligt som dricksvatten

Beddmt enligt livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30)
Matosakerhet finns beréknad med konfidensintervall k=2. Kan lamnas ut vid begaran.

* Tecknet < betyder att halten understiger angivet vérde Kopia tills&nt:
Utskriftsdatum 2014-11-14
=

—
Gerhard Nilsson / Analysansvarig

Denna rapport far endast &terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.



Forklaringar till de mikrobiologiska analysresultaten

Odlingsbara mikroorganismer (22°C)

Om antalet mikroorganismer ar mindre an 1000 per ml bedéms vattnet som tjanligt medan
1000 eller daréver ger bedémningen tjanligt med anmarkning. Férhéjda varden kan bero
pa inlackande ytvatten och/eller pa ofillracklig vattenomsattning. | nya brunnar kan det
finnas ett hdgt antal mikroorganismer men antalet brukar sjunka efter nagon tids
anvandning.

Koliforma bakterier (35°C)

Om antalet koliforma bakterier per 100 ml &r mindre &n 50 bedéms vattnet som tjanligt. Vid
varden mellan 50 och 500 beddms det som tjanligt med anmarkning medan varden storre
an 500 ger bedémningen otjanligt. Koliforma bakterier férekommer naturligt i jord och
vatten men ocksa i tarmkanalen hos djur och ménniskor. Brunnar anlagda i sprickigt berg
eller genomslappliga jordlager kan via otata brunnsvaggar férorenas av inlackande
ytvatten.

Escherichia Coli (E.Coli)

Om E.coli pavisas bedéms vattnet som tjanligt med anméarkning och om antalet i 100 ml
Overstiger 9 som otjanligt. E.coli finns normalt i tarmkanalen hos méanniskor och
varmblodiga djur. Férekomst av denna bakterie i vatten tyder pa paverkan fran aviopp,
godsel eller liknande. Vid pavisande av sadana bakterier kan man inte utesluta férekomst
av sjukdomsframkallande bakterier och/eller virus.

Om vattnet ar otjanligt ur mikrobiologisk synpunkt bér orsaken utredas och atgardas. |
avvaktan pa atgard bor vattnet kokas fére det anvands till dryck och matlagning.

Sid: 7



